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Warszawa, dnia 22 wrzes$nia 2020 .

Odpowiedz Zamawiajacego na pytania Oferenta

Dot. postgpowania Nr sprawy: OPS-351-3/ZP/20 pn. Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejacych pomieszczen biurowych na potrzeby Osrodka Wsparcia dla
Senioréw, w budynku Spétdzielni Mieszkaniowe)j Lokatorsko-Wiasnosciowej ,,Roztogi”
-ETAP |

W dniu 16 wrze$nia 2020 r. do Zamawiajacego wptynety pytania o tresci:

Ponizej pytania z branzy sanitarnej do przetargu "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejgqcych pomieszczen biurowych na potrzeby Osrodka Wsparcia dla Senioréw, w budynku
Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnosciowej ,Roztogi” - ETAP I":

1. Ktory projekt branzy sanitarnej jest obowiqzujqcy. Czy jest to projekt wykonawczy p. Marii
lgnaczewskiej 05.2020 r czy projekt p. Moniki Robak z 08.2019r (0oznaczony na rysunkach jako
projekt wykonawczy) ?

2. W projekcie p. Marii Ignaczewskiej brak dostosowania istniejgcego wezta cieplnego. Brak m.in.
rozdzielaczy, regulatoréw rdznicy cisnieri i pomp. Czy wchodzi to w zakres wyceny ? Dostosowanie
istniejqcego wezta cieplnego ma by¢ wykonany na podstawie projekt p. Moniki Robak ?

3. Czy instalacja c.o ma byc wykonana w cafosci ? Ma obejmowac¢ 1,2 i 3 etap?

Jesli tak, wiqze sie to z rozebraniem posadzki (co z odtworzeniem) )w pokojach ktére sq objete
etapem 2 i 3. Montujemy w tym przypadku grzejniki znajdujgce sie na obszarze etapu 2 i 3?

Jesli nie, to co nalezy zrobi¢ w miejscach w ktérych rozdzielacz grzejnikowy znajduje sie na obszarze
etapu 2 i zasila grzejniki na obszarze z etapu 1.

4. Czy instalacja wod-kan ma byc¢ wykonana w catosci ? Ma obejmowaé 2 i 3 etap?

Jesli tak, wiqze sig to z rozebraniem posadzki (co z odtworzeniem) )w pokojach ktére sq objete
etapem 2i 3.

5. Czy instalacja wentylacji ma by¢ wykonana w cafosci ? Ma obejmowac 2 i 3 etap?

Jesli nie, to co z pomiarami wentylacji na obszarze etapu nr 1, jesli Zrédfem powietrza jest centrala
zlokalizowana na obszarze etapu 2 lub 3.



Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowiern publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843, z pdzn. zm.) oraz zgodnie
z postanowieniami Rozdziatu VIl ust. 9 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

Zamawiajgcy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Odpowiedz na pyt. 1 — Projekt wykonawczy p. Marii Ignaczewskiej z 05.2020, poniewaz jest
spojny z pozostatg czescig projektu wykonawczego. Projekt p. Moniki Robak 08.2019 jest
czescig projektu budowlanego.

Odpowiedz na pyt. 2 - Obowigzujacy projekt to projekt p. Marii Ignaczewskiej. Na etapie
realizacji prac zwigzanych z instalacjami w wezle cieplnym nalezy zweryfikowac¢ stan
techniczny istniejacych elementéw pozostawianych do dalszej eksploatacji.

Odpowiedz na pyt. 3 - Instalacja centralnego ogrzewania ma by¢é wykonana czesciowo.
Nalezy wykona¢ w catosci instalacje do wszystkich rozdzielaczy.

Nalezy wykona¢ w cato$ci podtaczenie grzejnikbw w pomieszczeniach objetych pracami
ETAPU I.

Nalezy wyprowadzi¢ przewody do grzejnikow (z pomieszczen ETAPU Il i Ill), ktore
przechodza przez pomieszczenia nalezgce do ETAPU |

Odtworzenie posadzki nalezy wykonac tylko w pomieszczeniach objetych pracami ETAPU |.
Nie montujemy grzejnikéw w pomieszczeniach znajdujacych sie na obszarze ETAPU Il lll.
Rozdzielacz R4 (ktéry znajduje sie na obszarze ETAPU Il) nalezy wykona¢ w catosci.
Podtaczenie grzejnikbw w pomieszczeniach 1.04, 1.05, 1.06 (ETAP 1) nalezy wykona¢ w
catosci.

Odpowiedz na pyt. 4 - Instalacja wod-kan ma by¢ wykonana czesciowo.

Nalezy wykonac instalacje w catosci na obszarze pomieszczen ETAPU |

Nalezy wyprowadzi¢ (wykonac¢) wszystkie przewody poza obszar ETAPU | i zaslepi¢.
Odpowiedz na pyt. 5 - Instalacja wentylacji ma by¢ wykonana czes$ciowo.

Nalezy wykona¢ w catosci instalacje wentylacji w pomieszczeniach na obszarze ETAPU I.
Nalezy wykona¢ centrale wentylacyjng NW1 i instalacje wentylacyjng nawiewng N1 i
wywiewna W1 w catosci.

Pomiar wentylacji na obszarze ETAPU | zwigzanego z centralg wentylacyjng NW3 i
kanatem nawiewnym N3 nalezy poming¢.
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